Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zielonej Gorze

Miejski Osrodek Sportu i Rekreac)
HK.9020.2.36.2026 w Zieiong) Gorze

PLYNELO
Zielona Géra, 2026-03-31 >

\ 31 03. 2026

C - '\ J S -
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji \ ) “ RJ GZW'dZ MOSIR... 2. b\/\Q 2004 .
w Zielonej Gérze ¥
ul. Sulechowska 41 \t i tead,
65-022 Zielona Gora %

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI
za 2025 rok

Ptywalnia odkryta H2Ochla zlokalizowana w Osrodku Rekreacyjnym przy ul. Botanicznej
w Zielonej Gorze, 65-392 Zielona Gora

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Gorze, na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.
416) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), na
podstawie analizy:
a) parametrow jakoéci wody na ptywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia;
b) wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia;
¢) zakresu i czestotliwoéci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig
oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
d) wynikéw badan wody na ptywalni wykonywanych przez wiasciwego panstwowego
inspektora sanitarnego w roku kalendarzowym, ktérego dotyczy ocena;

stwierdza, iz woda na ptywalni odkrytej H2Ochla w O$rodku Rekreacyjnym przy ul.
Botanicznej w Zielonej Gérze, 65-392 Zielona Géra, ktérego zarzadca jest Miejski Osrodek
Sportu i Rekreacji w Zielonej Gérze spetnia wymagania okreslone w zatacznikach nr 1i 2
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) z wyjatkiem
okresowych przekroczen parametréw fizykochemicznych (chloroform, chlor zwiazany, zbyt
niskie stezenie chloru wolnego, zbyt niska warto$¢ potencjatu redox).
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Uzasadnienie
Ptywalnia odkryta H2Ochla zlokalizowana w Osrodku Rekreacyjnym przy ul. Botanicznej w
Zielonej Gorze, 65-392 Zielona Géra wyposazona jest w niecke basenowa rekreacyjna, w
niecke basenowa Wodny Plac Zabaw i Splash Park, w Zjezdzalnie Wodne i zaplecze basenowe
(6 natryskéw). Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociagu zbiorowego
zaopatrzenia w wode i spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.
2294),

Ocena parametréw jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez zarzadzajacego
ptywalnia w wyniku:
1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,
2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru
zwigzanego, temperatury wody.

Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty przez zarzadzajacego zgodnie

z harmonogramem ustalonym z Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

w Zielonej Gorze oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wptyw
na pogorszenie jakosci wody na ptywalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii.
Czestotliwos¢ badan odpowiadata wymaganiom okreslonym w zataczniku nr 3 cytowanego
wyzej rozporzadzenia, z wytaczeniem przerwy sezonowej, podczas ktérej ptywalnia byta
wytaczona z uzytku.

Na ptywalni znajduje sie 7 wyznaczonych i dostosowanych punktéw poboru, tj.:

- woda w niecce basenowej wyposazonej w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny - obieg | niecka rekreacyjna,

- woda wprowadzona do niecki basenowej rekreacyjnej z systemu cyrkulacji - obieg |,

- woda w niecce basenowej wyposazonej w urzadzenia wytwarzajace aerozol wodno-
powietrzny - obieg Il Wodny Plac Zabaw i Splash Park,

- woda wprowadzona do niecki basenowej Wodny Plac Zabaw i Splash Park z systemu
cyrkulacji - obieg Il

- woda wprowadzona do niecki basenowej z systemu cyrkulacji - ohieg lll Zjezdzalnie
Wodne

- woda doprowadzana do ptywalni (woda odniesienia),

- woda z natrysku w szatni basenowej meskiej (pomieszczenie nr B.1.9).
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Zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat parametry mikrobiologiczne:
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp. oraz fizykochemiczne: metnos¢,
chloroform, ¥ THM, azotany, utlenialnos¢.

Ponadto, pomiary chloru wolnego, chloru zwigzanego, pH i wartosci potencjatu redox
dokonywat przedstawiciel laboratorium w miejscu i w punkcie pobierania prébek wody do
badan mikrobiologicznych. Badania wykonywane byty w laboratorium, posiadajacym
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Zarzadzajacy ptywalnia terminowo przekazywat
Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zielonej Gorze wyniki badan
wody.

Wskazanie dziatan naprawczych w przypadku, gdy woda nie spetniata wymagan okreslonych
w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia @ listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),
zarzadzajacy ptywalnia przekazywat w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania
sprawozdan z badan wody, zgodnie z wymaganiami § 3 ust. 1 pkt 3 w/w rozporzadzenia
Ministra Zdrowia.

Jakos¢ wody na ptywalni odkrytej H2Ochla zlokalizowanej w Osrodku Rekreacyjnym przy ul.
Botaniczne] w Zielonej Gorze, 65-392 Zielona Géra, w ocenianym okresie na podstawie
wynikéw badar wykonanych przez administratora ptywalni w ramach kontroli wewnetrznej
spetniata wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, z wyjatkiem okresowego
przekroczenia dopuszczalnej wartosci stezenia chloroformu: w wodzie wprowadzonej do
niecki basenowej rekreacyjnej z systemu cyrkulacji, w niecce basenowej rekreacyjnej, w
wodzie wprowadzonej do niecki basenowej Wodny Plac Zabaw i Splash Park z systemu
cyrkulacji, w wodzie w niecce basenowej Wodny Plac Zabaw i Splash Park, natomiast w
wodzie w niecce basenowej rekreacyjnej i w wodzie w niecce basenowej Wodny Plac Zabaw i
Splash Park za wyjatkiem okresowego wystepowania zbyt niskiej wartosci potencjatu redox,
w wodzie w niecce basenowej rekreacyjnej z wyjatkiem zbyt niskiego stezenia chloru wolnego
oraz w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej rekreacyjnej z systemu cyrkulacji
przekroczenia dopuszczalnej wartosci stezenia chloru zwigzanego.

W dniu 30 czerwca 2025 roku prébkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Zielonej Gorze pobrali do badan prébki wody w ramach nadzoru sanitarnego. Na podstawie
sprawozdan z badan wykonanych w Laboratorium Powiatowe] Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Zielonej Gérze i Laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. w prébkach wody pobranych: z wody wprowadzonej do
niecki basenowej rekreacyjnej z systemu cyrkulacji stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej
wartosci stezenia chloroformu, w wodzie z niecki basenowej rekreacyjnej stwierdzono
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przekroczenie dopuszczalnej wartosci stezenia chloroformu i zbyt niskg wartosé potencjatu
redox, w wodzie wprowadzonej do niecki basenowej Wodny Plac Zabaw i Splash Park z
systemu cyrkulacji stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartosci stezenia chloroformu i
chloru zwigzanego, w wodzie w niecce basenowej Wodny Plac Zabaw i Splash Park
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartosci stezenia chloroformu, chloru zwigzanego,
zbyt niskie stezenie chloru wolnego, zbyt niska wartosc potencjatu redox, w wodzie
wprowadzone]j do niecki basenowej z systemu cyrkulacji Zjezdzalnie Wodne stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnej wartosci stezenia chloroformu i chloru zwigzanego.

Jakos$¢ wody w prébce pobranej z natrysku w szatni basenowej spetniata wymagania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac¢ woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

W zwigzku z powyzszymi, okresowymi przekroczeniami fizykochemicznymi, zarzadzajacy
ptywalnia podejmowat dziatania naprawcze polegajace na: przeprowadzeniu gruntownego
czyszczenia, dezynfekgji filtréw, instalacji wodnej, uzupetnieniu obiegéw woda $wieza z sieci
wodociggowej, skorygowaniu parametréw koagulacji, kontroli pracy i kalibracji pompek
dozujacych chlor z automatyka uktadu uzdatniania, zwiekszeniu wizualnej kontroli potencjatu
redox, dodatkowych badaniach wody w ramach kontroli wewnetrznej w zakresie
przekroczonych parametréw.

W 2025 roku Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Gérze wydat 1 decyzje
administracyjna, umarzajaca postepowanie w sprawie zapewnienia wody spetniajacej
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (t,j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) w zakresie
parametréw: chloroformu, chloru wolnego i potencjatu redox w prébkach wody pobranych w
ramach realizowanego biezacego nadzoru sanitarnego, chloru zwigzanego, chloru wolnego,
chloroformu, potencjatu redox w ramach kontroli wewnetrznej z ptywalni odkrytej H2Ochla
zlokalizowanej w Osrodku Rekreacyjnym przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze. Ponadto
wystosowat takze 5 pisemnych zalecer dotyczacych poprawy jakosci wody. Wszystkie
zalecenia na dzien wydania niniejszej oceny zostaty wyegzekwowane.,

Przy przekroczeniach parametréw fizykochemicznych nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage
na chloroform, ktéry jest gtéwnym, ubocznym produktem dezynfekcji, obecnym w
chlorowanej wodzie. Do organizmu wchtaniany jest poprzez inhalacje, skére lub droga
pokarmowa. Powyzsze przekroczenia chloroformu nie stanowity bezposredniego zagrozenia
dla zdrowia o0s6b kapiacych sie, jednakze nalezy mieé na uwadze, ze diugotrwate narazenie na
kontakt z ta substancja powoduje powstawanie w organizmie metabolitéw, ktére moga
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negatywnie oddziatywaé na zdrowie. W omawianym okresie nie zgtaszano reakgji
niepozadanych zwigzanych z kapielg na ptywalni.

Majac na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw obiektu, Pafistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Zielonej Gorze stoi na stanowisku, ze zarzadzajacy ptywalnia powinien dazy¢ do
zapewnienia skutecznych proceséw uzdatniania wody oraz do utrzymania wartosci
badanych parametréw na poziomie wskazanym w zatacznikach nr 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar jakim powinna odpowiadac
woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywotanego rozporzadzenia, zarzadzajacy ptywalnia
zobowiazany jest w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na
stronie internetowej, poinformowac osoby korzystajace z ptywalni odkrytej H2Ochla
zlokalizowanej w Oérodku Rekreacyjnym przy ul. Botanicznej w Zielonej Gérze, o ostatniej
zbiorczej rocznej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej przez wtasciwego inspektora
sanitarnego.

Dorota Baranowska

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Goérze
2026-03-31

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:
1. Adresat
2.a/a

Do wiadomosci:

1. Prezydent Miasta Zielona Goéra
ul. Podgérna 22

65-424 Zielona Goéra

2. Lubuski Panistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny
w Gorzowie Wikp.

ul. Kazimierza Jagielloriczyka 8B

66-400 Gorzow Wielkopolski
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